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PIAZZALE + CAPANNONE

IMP. RILEVAZIONE INCENDI CON TELECAMERE TERMICHE

—

STUDIO D'INGEGNERIA ENERGETICA ap

Ing. DARIO DE SANTIS
{

Via Cintia P.co S. Paolo is. 4
CAP. 80126 NAPOLI
Tel/Fax 081/7672979

E-Mail: deprotec@libero.it
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ﬁ A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO PROGETTO, CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNQUE RENDERLO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE q
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PIAZZALE STOCCAGGIO

JO=] TELECAMERA TERMICA H4 CON VIDEO ANALISI AD AUTO-APPRENDIMENTO

=] RAGGIO DI AZIONE TELECAMERA TERMICA

@ TF. TORRE FARO H=20-25mt

PARTICOLARE TELECAMERA TERMICA H4
con video analisi ad auto-apprendimento

TIPO DI
TELECAMERA
CAMPO DI TIPO 1 4,3 mm 45,9° x 36,5° 68 m 80m
RILEVAMENTO TIPO 2 9,1 mm 21,6°x17,0° 150 m 160 m
DELL'OGGETTO TIPO 3 18 mm 10,8° x 8,4° 220 m 225 m
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