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OGGETTO:  Autorizzazione Integrata Ambientale - Decreto Dirigenziale n. 188 del 26/09/2018 - 

Trasmissione  analisi  semestrali acque reflue,acque uscita impianto di 1° pioggia e pozzi (2°  invio  

2020) 

                   

Con riferimento al Decreto Autorizzativo AIA  come in oggetto, relativamente al piano di monitoraggio 

e in rispetto dei parametri fissati dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/2006.  

Vi rimettiamo in allegato: 

- Rapporto di prova  delle acque meteoriche uscita vasche di prima pioggia prima dell’ immissione 

nel  pozzetto finale del 22/05/2020 ( data prelievo 11/05/2020) 

 

- Rapporto di prova  delle acque reflue al pozzetto  finale autorizzato in immissione nel collettore 

del   22/05/2020 ( data prelievo 11/05/2020) 

 

- Rapporto di prova dell’acqua di falda dei nostri pozzi P2 e P3 del 22/05/2020 (data prelievo 

11/05/2020) 

 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 

Marcianise, 26/05/2020        
         timbro e firma del responsabile 

                        

                                                                              ________________________________________ 

                                                                      (Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. – Pasquale di Sarno) 

 
 
Allegato  n°1 rapporto (RdP 20/068505/AS S1) 
              n° 1 rapporto (RdP 20/068605/AS V1) 

n°1 rapporto (RdP 20/068705/IA Pozzo 2) 
n°1 rapporto (RdP 20/068805/IA Pozzo 3) 

Barilla G e R Fratelli SpA – SS 87 km 20+500 –Marcianise  - rif. ing. Melluso -  tel 0823 636402 -  fax 0823 821178-  Email Pec: barillacaserta@legalmail.it 
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LAB N' 1089 L 

SEG VIII CUNTROLLU QUALITA S:Ii-A. 

SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 
Via Mantova, 5 - 81022 Casagiove - Caserta - Tel, a Fax +39 0823.353626 - Partita IVA e C. F. 01757390610 
Internet:http://servizicontrolloqualita.it  -e-mail: info@servizicontrolloqualita.it  - servizicontrolloqualita@pec.it  

Rapporto no 
Vs. ordine /Committente: 

Richiedente 

Descrizione campione 

Accettazione campione 

Esame richiesto 

Data/ora analisi: 

RAPPORTO DI PROVA 
20/224112/IA - pag. I di 1 
Vs. Ordine d'Acquisto n. 4900153210 del 27/11/2020 - IPS S.r.l. 

BARILLA G.e R. Fratelli S.p.A. 
S.S. Sannitica Km 20+500 
81025 - Marcianise (CE) 
Campione costituito da acqua sotterranea prelevato da ns. tecnico in data 03/12/2020 ore 12:00 presso 
to Stabilimento della ditta richiedente a denominato: "Acqua di falda Testata Pozzo n. 2"; pervenuto 
in laboratorio in pari data (Metodo campionamento: APAT IRSA-CNR 1030 Man 29/2003). 

n. 20/0844-01 del 03 dicembre 2020 
Analisi dei parametri riportati per la classificazione ai sensi del D.Lgs. 152 del 03/04/06 Parte IV 
Titolo V e s.m. a i, a D.M. Amblente del 02/05/2006. 

Inizio analisi 03/12/2020 ore 15:00 - Fine analisi 15/12/2020 ore 16:00 

RISULTATI 
Parametro UnitA di 

misura 
Risultato 
analitico 

Incertezza 
estesa U" 

Metodica 
Analisi 

Valore limite 
Tab 

a 
 all. 5 No quarts—Tit. V 
sill inquinafi' D.Lgs. 152/06 

Cromo totale µg/1 < L.Q. (< 5,0) --- EPA 200.15 1994 50 
Ferro µg/1 < L.Q. (< 20) --- EPA 200.15 1994 200 

Manganese µg/1 <L.Q. 	5,0) --- EPA 200.151994 50 
*Cromo VI µg/1 < L.Q. !< 0 I) Q 	, ) 

--- APAT-IRSA 
29/2003 - 3150 

5  

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI 
*Benzene µg/1 <L.Q. 	0,1) --- 

EPA 8070-D 1998 

1 
*Etilbenzene µg/1 < L.Q. 	0,1) --- 50 
*Stirene µg/I <L.Q. (<0,1) --- 25 
*Toluene µg/I < L.Q. (< 0,1) --- 15 
*para-Xilene µg/I < L.Q. (< 0,1) --- 10 

*Idroearburi totali (espressi come n-esano) µg/I < L.Q. ̀ 10) --- 29 20031 SA  
350 

*=Prova non aecreditata ACCREDIA - .. = L'incertezza di misum, ove calcolata, d espressa nelle stesse unite di misum del parametro come incertezza estesa al livello di fiducia del 95 % e con falcon: 
di eopertura k= 2 o come imervallo di conlidenza at livello di fiducia del 95 % per prove microbiologiche relative alla matrice acque - < L.Q. = inforiore al limito di quantificazione del metodo analitico utilwato 

Dalle analisi dei parametri chimico-fisici del campione prelevato, tenuto conto delle Concentrazioni limite definite nella Tab. 2 
dell'Allegato 5 alla Parte quarts - Titolo V "Bonifica di siti inquinati" del T.U.A. D.Lgs. 152/06 si esprime it seguente: 
GIUDIZIO DI CONFORMITA': I valori dei parametri analizzati SONO CONFORMI alle Concentrazioni limite riportate nella 
Tab. 2 dell'allegato 5 alla Parte quarta - Titolo V "Bonifica di siti inquinati" del T.U.A. D. Lgs. 152/06. 

NOTA : La conformita ai valori di parametro (ove esistenti) a data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza 
estesa e% Pintervallo di confidenza stimati. 

I ris.ultati si riferiscono esclusivamente all campione analizzato 
Questo rapporto di prova non puo essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione seritta dal laboratorio. 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA 

Casagiove, 15 dicembre 2020 

PE KRONE 

n. 502 -'\  ...... - t  

Rev. 02 del 3r=dg z~0~0, 11d  
Laboratorio accred: at to_3a ACCREDIA I'Ente Italiano di Accreditamento. Laboratorio conforme al requisiti della NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 

Iscritto nel Registro Reglonale dei Laboratorio accredltato per I'autocontrolio del prodottl allmentarl (HACCP) Laboratorio n. 105 CE —
Decr. Dirig. n. 47 del 11/06/2014  

Laboratorlo riconosciuto dal Ministero delta Salute per 11 controllo dell'amlanto Cod. 310 CAM 24 
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LAB No 1069 L 

SE l' VIZI CON TROLLO QUTALITA S.r.L 
SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 

Via Mantova, 5 - 81022 Casagiove - Caserta - Tel, e Fax +39 0823.353626 - Partita IVA a C. F. 01757390610 
Internet:http://servizicontrolloqualita.it  -e-mail: info@servizicontrolloqualita.it  - servizicontrolloqualita@pec.it  

RAPPOR'TO DI PROVA 
Rapporto no 	20/224312/IA - pag. 1 di 1 
Vs. ordine /Committente: 	Vs. Ordine d'Acquisto n. 4900153210 del 27/11/2020 - IPS S.H. 

Richiedente 	BARILLA G.e R. Fratelli S.p.A. 
S.S. Sannitica Km 20+500 
81025 - Marcianise (CE) 

Descrizione campione Campione costituito da acqua sotterranea prelevato da ns. tecnico in data 03/12/2020 ore 12:00 presso 
to Stabilimento della ditta richiedente a denominato: "Acqua di falda Testata Pozzo n. 3"; pervenuto 
in laboratorio in pari data (Metodo campionamento: APAT IRSA-CNR 1030 Man 29/2003). 

Accettazione campione n. 20/0844-02 del 03 dicembre 2020 
Esame richiesto 
	

Analisi dei parametri riportati per la classificazione ai sensi del D.Lgs. 152 del 03/04/06 Parte IV 
Titolo V e s.m. a i. a D.M. Ambiente del 02/05/2006. 

Data/ora analish 
	

Inizio analisi 03/12/2020 ore 15:00 - Fine analisi 19/12/2020 ore 16:00 

RISULTATI 
Parametro UnitA 

di 
misura 

Risultato 
analitico 

Incertezza 
estesa U°° 

Metodica 
Analisi 

Valore limite 
Tab. 2 all. 5 Ric quada — Tit.V 

"Bonifica silt inquinatV D.Lgs. 152106 

Cromo totale µg/1 < L.Q. (< 5,0) --- EPA 200.15 1994 50 
Ferro µg/1 < L.Q. (< 20) --- EPA 200.15 1994 200 
Manganese µg/1 28 ± 2 EPA 200,15 1994 50 
*Cromo VI µ9/1 < L.Q. (< 0,1) --- 2AP -I03 _RSA  5  
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI 
*Benzene µg/1 < L.Q. (< 0,1) --- 

EPA 8070-D 1998 

1 
*Etilbenzene µg/1 < L.Q. (< 0,1) --- 50 
*Stirene µg/1 < L.Q. (< 0,1) --- 25 
*Toluene µg/1 < L.Q. (< 0,1) --- 15 
*para-Xilene µg/1 < L.Q. (< 0,1) --- 10 
*Idrocarburi totali (espressi comen-esano) µg/1 < L.Q. 	10) --- 2AT-IRS60 003 - 350 
*=Prova non aeereditata ACCREDIA - .. = L'incertezza di misura, ove calcolata, 6 espressa neile slessc untlb di mimra del paramelro come incertezza estesa at livello di fiducia del 95 % e wn fattore 
di copertura k = 2 o come intervallo di confidenza at livello di fiducia del 95 % per prove microbiologiche relative alla matrice acque - < L.Q. = inferiore at limito di quantificazione del metodo analitico utilizuto 

Dalle analisi dei parametri chimico-fisici del campione prelevato, tenuto conto delle Concentrazioni limite definite nella Tab. 2 
dell'Allegato 5 alla Parte quarta - Titolo V `Bonifica di siti inquinati" del T.U.A. D.Lgs. 152/06 si esprime it seguente: 
GIUDIZIO DI CONFORMITA': I valori dei parametri analizzati SONO CONFORMI alle Concentrazioni limite riportate nella 
Tab. 2 dell'allegato 5 alla Parte quarta - Titolo V `Bonifica di siti inquinati" del T.U.A. D. Lgs. 152/06, 

NOTA : La conformitd ai valori di parametro (ove esistenti) a data in base al solo risultato analitico, non considerando Pineertezza 
estesa e% Pintervallo di confidenza stimati. 

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato 
Questo rapporto di prova non pub essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta dal laboratorio. 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA 

Casagiove, 15 dicembre 2020 
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Laboratorin'i  ePeOits d xa. a, ACC A I'Ente Italiano  di Accreditamento. Laboratorio conForme  aTrequ"ls(tl della NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 
Iscritto nRe6l§tfA Rggtonale del Laboratorio accreditato per I'autocontrollo del prodotti alimentarl (HACCP) Laboratorio n. 105 CE -

Decr. Dirig, n. 47 del 11/06/2014  
Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Salute per 11 controllo dell'amianto Cod. 310 CAM 24 
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LAB N° 1089 L 

SERVEM C®Ifs!' u ROLLO QUALITA S.M. 
SOCIETA' DI SERVIZI INTEGRATI 

Via Mantova, 5 - 81022 Casagiove -Caserta - Tel, a Fax +39 0823.353626 - Partita IVA e C. F. 01757390610 
Internet:http://servizicontrolloqualita.it  - e-mail: info@servizicontrolloaualita.it  - servizicontrolfoqualita@pec,it 

RAPPORT® Y➢ I PROVA 

N 

no  progressivo rapporto: 
Vs. ordine/ Committente 

Richiedente: 

20/224412/AS - pag, 1 di 2 
Vs. Ordine d'Acgttisto n. 4900153210 del 27/1 1/2020 - IPS S.H. 

BARILLA G.e R. Fratelli S.p.A. 
S.S. Sannitica Km 20+500 
81025 - Marcianise (CE) 

5  Descrizione del campione: 	n. 1 campione di acqua di scarico finale prelevato da ns. tecnico in data 03 dicembre 
< 	 2020 alle ore 12:00 presso to Stabilimento del richiedente dal pozzetto finale di 
o ispezione denominato "Panto S1" prima dell'immissione nella pubblica fognatura; 

I 
	 pervenuto in laboratorio in pars data. 

APAT IRSA CNR Manuali e Linee Guida 29/2003 - metodo 1030 

Analisi chimico-fisica dei parametri riportati ai sensi del D. Lgs. 152/06 parte III. 

RISULTATI 

N

25 

0 

a 
a 

z 
w 

N 
z 

0 
z 
w 

O 

w 

O 
O 

0 

w 

N 

a 

*= PrDva ri0ri aCCredltata ACCIZEDIA - < L.9.= inferiors al limits di quantificazionc del metodo analitico a ilizzato ° = L' ncertezza di misura, ove calcolata, a espressa 
netts slesse unitil di misura del parametr0 coma incertezza estesa al livello di fiducia del 95 % e con fattore di copertura k = 2 o come intervallo di confidenza al livello di fiducia del 95 
per prove microbiologiche relative alts matrice acglle 

Rev, 02 del 30-09-2020 
Laboratorfo accreditato da ACCREDIA I'Ente Itallano di Accreditamento. Laboratorio conforms ai requisiti delta NORMA UNI CEI EN [SO/IEC 17025;2018 

Iscritto net Registro Regionals del Laboratorfo accreditato per I'autocontrollo del prodottl allmentari (HACCP) Laboratorio n. 105 CE -
Decr. Dirlg. n. 47 del 11/06/2014  

Laboratorio riconosciuto dal Minlstero delta Salute peril controllo dell'amianto Cod. 310 CAM 24 

  

Metodo di campionamento: 
0 

Esame richiesto: 
N 

Accettazione campione 	n. 20/0844-03 del 03/12/2020 
g Inizio analisi 	 03/12/2020 
o Fine analisi 	 15/12/2020 
w Z 
0 
Q
N 

N 

Parametro Metodo Risultato °°U 
Incertezza 
di misura 

Unita di 
misura 

Limite- Scarico in pubblica 
fognatura 

Tab. 3 all. 5 Patte III D.Lgs. 152/06 

*Colore APAT CNR IRSA 2020 
A Man 292oo3 

Non percettibile per 
diluizione 1:20 

--- -"- Non percettibile per diluizione 
1:40 

*Odore APAT CNR IRSA 2050 
A Man 29 2003 Non causa di molestie "-- --- Non causa di molestie 

H 
APAT CNR IRSA 2060 6 p 	 Man 292003 	 ,59 	 0,01 	p    ± H  5,5-9,5 

*Materials grossolani 	 visivo 	 assents 	--- 	no 	 assents 

B Man 29 2003 *Solidi SOSp esi total i 	APAT CNR IRSA 2090 	135 	 ± 11 	m 	1 	 S 200 

Man 29 2003 *COD come OZ 	 APAT CNR IRSA 5130 	268 	 ± 21 	Mg/1 	 < 500 
APAT CNR IRSA 5120 

B l Man 29 2003 *BODS come OZ 	 107 	 ± 9 	m 1 :!g 250 

+`Azoto ammoniacale (come  NH4) 

 
APAT 

 Man 29 2003
4030 	8,0 	 ± 0,6 	mg/1 	 < 30 

APAT CNR IRSA 4050 *Azoto nitroso 	 ± 0 	 5 (come N) 	Man 29 2003 	 0,21 	 >02 	m g/I 	 0,6  
* 	 N 	APAT CNR IlZ.SA4040 (come 	) 	Al Man 29 2003  Azotonitrico 	 60~ 	 ±b,5 	Mg/1 	 _<30 

10 
EPA 3015A 2007 +EPA Fosforo totale 	 ± 0 	 _< (come P) 	6010D 2014 	 2,7 	 >2 	mg/I  

*Cloro attivo libero (come C12) 	
APAT 

Man 912003 
4080 	< L.Q.(<x,02) 	--- 	mg/I 	 5 0,3 

*Cloruri (come Cl-) 	APAT CNR IRSA 4090
AI/13Man 29 2003 	46 	 ± 3 	mg/1 	 < 1200 

S02
-) *Solfati come ( 	4 	B Man 29 2003 

  APAT CNR IRSA 4140 	$6 	 ± 4 	mg/1 	 _< 1000 
APAT CNR IRSA 5160 *Grassi a oli animals/vegetali 	Al Man 292003 	 3,7 	 ± 0,3 	mg/1 	 <_ 40 

*TensioattivianioniciMBAS 	~AMan29I2035170 
	0,22 	±0,02 	mg/1 	 ""- 

*Tensioattivinon ionici 	APAT CNR IRSA 5180 
Man 29 2003 	 0,68 	± 0,05 	mg/1 	 --- 

*Tensioattivi totals 	 --- 	 0,90 	 --- 	mg/1 	 _< 4 

Piombo (come Pb) 	EPA 6010D2007 EPA 	< L.Q. (< 0,01) 	--- 	Mg/1 	 5 0,3 



Parametro Metodo Risultato °°U Incertezza 
di misura 

Unity di 
misura 

imite - Scarico In pubblica 
fognatura Tab. 3 all. 5 
Parte III D.L s. 152/06 

TEST DI TOSSICITA' SU DAPHNIA MAGNA 
*no  organismi immobili 

dopo 24 h 
"AT CNR IRSA 8020 Man 29 

2003 31 ±1 < 80 

d, 

O'. 
r 
z 
0 

N 

rr W 

g 
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1u 
z 
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N
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N 
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n. progressivo rapporto: 
	

20/224412/AS - pag. 2 di 2 

Parametro Metodo Risultato 
O°U 

Incertezza 
di misura 

Unity di 
misura 

Limite — Scarico in pubblica 
fognatura 

Tab. 3 all. 5 Parte III D.Lgs. 152/06 

Cadmic come Cd ( 	) 
EPA 30150 200 +EPA 

6010D 2011 4 Q• (< 0002— ~ 	) 
<  L.Q. _ --- m1 0,02  

Rame come ( 	Cu)) 
PA 3015A 200 +EPA 

GO 1OD 2011 4 0 04 ~ ± 0,01 m /1 g < 0 4 

Cromo totale come ( 	Cr)) 
PA 3015A 2007 + EPA 

60 101) 2014 
< L 	< 0 01 Q' ~— 	) - - m /1 g 4 

Ferro (come Fe) EPA 3015A 2007 + EPA 
6010D 2014 0,83 ± 0,07 111 	/I g < 4 

Manganese come Mn) g 	( 
EPA3015A 2007+EPA 

6010D 2014 0,42 ± 0,03 mg/I 5 4 

ZlncO come Zn ( 	) 
EPA 3015A 2007 + EPA 

601OD 2014 0,23 ± 0,02  mo/I c < 1,0 

Nichel EPA 3015A 2007 + EPA 
6010D 2014 

< L.Q. 	0 01) Q• (— InQ/1 5 < tl 

*Cromo VI (come Cr) APAT IRSA-CNR 
3150 Man. 29/09 < L.Q. (< 0,01) --- 1ng/l <_ 0,2 

*Idrocarburi legged < C12 
E n-alcani C5 a C 12 

EPA 5021A 2014 + 
EPA 8015C 2007 < L.Q. (< 0,1) mg/1 --- 

*Idrocarburi pesanti > C12 
Z n-alcani C 13 a C 16 

EPA 5021A 2014 + 
EPA 8015C 2007  < L 	< 0 1) L.Q. L o --- mQ/I b --' 

*Idrocarburi totah < L.Q. (< 0,1) --- ung/I < 10 

ANALISI MICROBIOLOGICA 

G 

'°' 	NOTA : La conformitti ai valori di parametro (ove esistentt) a data in base al solo risultato analitico, non considerando l 'incertezza 
o 	 estesa e% Vintervallo di confidenza stinlati. 

a 	 I risultati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato 
Questo rapporto di prova non pub essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta dal laboratorio. 

a 
Ui 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA 

W 	Casagiove, 15 dicembre 2020 
z 
° 	 Il responsabile analitico 	 Il direuore 

zo G. Perrone 	 dr Ni 
i s Ind.) 

DE1 PER/ 
g 	 _,1, r\ ,1 + 	•/(_~!/~ 

""; 	poi. tnd 	--OG 

Owl1;..,1NF ,LU 
r_- pF,~,, 

Rev. 02 del 30-09-2020 
Laboratorlo accreditato da ACCREDIA I'Ente Itallano dl Accredltamento. Laboratorio conforme at requlsiti delta NORMA  UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018  

Iscritto net Reglstro Regionale del Laboratorlo accreditato per I'autocontrollo del prodottl allmentari (HACCP) Laboratorto n. 105 CE -
Decr. Dlrig. n. 47 del 11/06/2014  

Laboratorlo riconosciuto dal Ministero delta Salute per 11 controllo dell'amianto Cod. 310 CAM 24 

a 

z  z n, 
ce rr 
c 

z  *= Prova non accreditata ACCREDIA - < L.Q = inferiore at limite di quantificazione del metodo analitico utilizzato ° = L'incertezza di misura, ove calcolata, c espressa 
urnel le stesse unitA di misura del pammetro come incertozza estesa at livello di fiducia del 95 % e con fattore di copertura k = 2 o come intervallo di confidenza at livello di fiducia del 95 % 
Oper prove microbiologiche relative alla matrice acque 
E w 

GIUDIZIO DT CONFORMITA': Relativamente ai parametri determinati ed al momento in cui sono stati U 
accertati, it campione prelevato a analizzato a conforme ai limiti previsti dall'Allegato 5 Parte III del D,Lgs. 

° 	152/06 per to scmico pubblica fognatura. 
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Via Mantova, 5 - 81022 Casagiove - Caserta - Tel. a Fax +39 0823.353626 - Partita IVA e C. F. 01757390610 
Internet:http://servizicontrolloqualita.it  - e-mail: info oPservizicontroiloquatita.it - servizicontrolloqualita@pec.it 

n* progressivo rapporto: 
Vs. ordine/ Committente 

Richiedente: 

RAPPORTO D1 PROVA 
20/224512/AS - pag. 1 di 2 
Vs. Ordine d'Acquisto n. 4900153210 del 27/11/2020 - IPS S.r.l. 

BARILLA G.e R. Fratelli S.p.A. 
S.S. Sannitica Km 20+500 
81025 - Marcianise (CE) 

n. 20/0844-04 del 03/12/2020 
03/12/2020 
15/12/2020 

RISULTATI 

Parametro Metodo Risultato 
..0 

Incertezza 
di misura 

Unity di 
misura 

Limite - Scarleo in pubblica 
fognatura 

Tab. 3 all. 5 Parte III D.Lgs. 152/06 

*COD come O 2 
APAT CNR IRSA 5130 Man 

292003 53 ±4 mg/l <_ 500 
*BOD come O 5 	2  

APAT CNR2 
2003 

 0 B1 
Man 29 2003 18 ± 2 mg/1 250 

*Azoto ammoniacale (conic NIII', APAT Man 29 2003 
 IRSA 	30 0,05 ± 0,02 mg/l `? 30 

*Azoto nitroso (come N) APAT CNR IRSA4050 Man 
292003 < L.Q. (~ 0,02) --- mg/l 5 0,6 

*Azoto nitrico (come N) ArAT 
Man292003 

 040 AI 
0,75 ± 0,06 mg/l _< 30 

*Cloruri (come Cl') APAT CNRIRSA4090 
A11BMan292003 42 ±3 mg/1 5 1200 

*Grassi a oli animali/ve etali g 
APAT

Ma
n

292
AS1fi0A1 

Man 292007 ~,25 ±0,02 mg/l <_ 40 
Ferro (come Fe) EPA 3

601 D22014 EPA  0,04 ± 0,01 mg/l 5 4 

*Idrocarburi leggeri < C 12 
Z n-alcani C5 a C12 

EPA 5
80152 014 	

EPA < L.Q. L  0,1) --- mg/l --- 

*Idrocarburi pesanti>C12 
E n-alcani C13 a C16 

EPA 502 1A 2014 + EPA 
80152207 <0 L.Q.Q• L ,1) --- mg/1 --- 

*Idrocarburi totali - < L.Q. (< 0,1) --- mg/l 5 10 
a 
Wnelle stesse unitA di misura del parametro come incertezza estesa al livello di fiducia del 95 % e con fattore di copertum k = 2 o come intervallo di confrdenza al livello di fiducia del 95 % per 
Uprove microbiologiche relative alla matrice acque 
z 

uJ 

o GIUDIZIO DI CONFORMITAI: Relativamente ai parametri detern inati ed al momento in cui sono stati 
N accertati, it campione prelevato a conforme ai limiti previsti dall'Allegato 5 Parte III del D. Lgs 152/06 per to 

scarico pubblica fognatura. 

g 	
NOTA : La conformity ai valori di parantetro (ove esistenti) a data in base al solo ristrltato analitico, non considerando 1'incertezza 

estesn e% l'intervallo di confrdenza stimati. 

tu 

Rev. 02 del 30-09-2020 

Laboratorio accreditato da ACCREDIA I'Ente Italiano di Accreditamento. Laboratorlo conforme al requisiti Bella NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025;2018 

Iscritto nel Registro Reglonale Bet Laboratorlo accreditato per I'autocontrollo del prodotti alimentari (HACCP) Laboratorlo n. 105 CE -
Decr. Dlrlg. n. 47 del 11/06/2014  

Laboratorlo  riconosctuto dal Ministero Bella Salute per 11 controllo dell'amianto Cod. 310 CAM 24 

In 
a Descrizione del campione: 	n. 1 campione di acqua di scarico parziale di acque meteoriche di prima pioggia 
< 	 prelevato da ns. tecnico in data 03 dicembre 2020 alle ore 12:00 presso to 

o Stabilimento dal pozzetto di ispezione denominato "Punto VI"; pervenuto in 

o laboratorio in pari data, 
z Metodo di campionamento: 	APAT IRSA-CNR Manuali e Linee Guida 29/2003 - metodo 1030 
0 

Esame richiesto: 	 Analisi chimico-fisica dei parametri riportati ai sensi del D. Lgs. 152/06 parte III. 
N 

N Accettazione campione 
g Inizio analisi 
o Fine analisi 
tu z 
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Casagiove, 15 dicembre 2020 
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I1 responsabile analitico 
Vincenzo G. Perrone 

ic, Ind.) 

I T 
1 	 Li /4J 

P-r, Ind. 	'(^ 

L 4 ~cr, c 	~c  
xm PERRONE 
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II diretto a~deka oratorio 
dr. icI dic cco 

+co) 

t'It~ LLB 

ACQUE, AMBIENTI DI LAVORO, 
RIFIUTI, RESIDUI FITOFARMACI, 
TOSSICOLOGIA 	INDUSTRIALE, 
AGRO ALIMENTARI, TERRENI, 
EMISSIONI DA CAMINO 1\ 
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n. progressivo rapporto: 	 20/224512/AS -  pag. 2 di 2 

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato 
Questo rapporto di prova non puil essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta dal Laboratorio. 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA 

Rev. 02 del 30.09-2020 

Laboratorlo accredltato da ACCREDIA I'Ente Italiano di Accreditamento, Laboratorlo conforme al requisitl della NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 

Iscritto nel Registro Reglonale del Laboratorlo accreditato per I'autocontroilo del prodotti allmentarl (HACCP) Laboratorio n. 105 CE - 
V+ 	 Decr. Dirig. n. 47 del 11/06/2014  

Laboratorlo riconosciuto dal Ministero della Salute per it controllo dell'amianto Cod. 310 CAM 24 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 2

