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Cliente
Indirizzo
Ordine
Natura campione
Aspetto
Provenienza
Punto di prelievo
Campionamento del
Campionatc da
Codice campione
Consegna in laboratorio
Esecuzicne prorJe
Met. Campionarnento

: Laminazione Sottite S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
:Acqua di scarico
: Chiara
: Vs. stabilimento
: Acque meteoriche * Pozzetto zona Airpure a valle della depurazione
:1UA3J2019
: ns. Tecnico qualificato
: LAX3
:1910312A19
: lnizio:1910312019 Fine:02/04/2019
APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003o

Risultati Analitici

Parametro U.M.
Valore

di prova
lncertezza di

misura

D.LSs 152/06
V.L. pubblica

fognatura
Metodica Giudizio

pHpl-i 6,9 +l- n1 5.5-9.5 A.PAT CNR tRSA 206C Man 29 2003 Conforme

Temperatura 22 +l-12 atr APAT CNR IRSA 2100 iVlan 29 2003 Conforme

Colore (dil. 1:20) n.p. dil 20 APAT CNR IRSA 2020 A [4an 29 2003 i'; Conforme

Odore Non Mol. Non Mo!. APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 (.) Conforme

Materiali grossolani mgli Assenti Assenli APAT CI'JR IRSA 2090 filarl 29 20G3 ("i Conforme

.*oticii sospesi totali mg/l 28,0 +l- O,4 2AA APAT CNR IRSA 2090 itilan 29 2003 Conforme

11r.-ru5 02 mg/l 24 +/- 2 ,4n APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 (") Conforme

COD 02 mgll 46 +l 5 500 MANUALE ISPRA 1 '1 7/2014 Metodo 5135 (.) Conforme

Alluminio mg/l 1,8 +^ 0,1 APAT CI'JR IRSA 3020 lr4an 29 2003 Conforme

Arsenico* mgrl <0,04 APAT CNR IRSA 3020 tvlan 29 2003 Conforme

Bario mgri 0,05 +/. 0,0'1 APAT CNR jRSA 3020 lv{an 29 2003 {-) Conforme

Boro-Cadmio;
mg/l <0,04 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 (-) Confornre

mgll <0,001 0,02 APAT Ci!R jRSA 3020 lvlan 29 2003 Conforme

Cromo totale* mgll <0,0J n.a APAT Cl.lR IRSA 3020 Mar 29 2003 Conforrne

Cromo Vl* rngil <0,01 0,2 APAT CNR IRSA 31s0 C Man 29 2003 (-) Conf0rme

Ferro mg/i 1,63 +l- 4,fr4 APAT CNR IRSA 3020 l.lan 29 2003 Conforme

Manganese mgll 0,10 +l- 0,01 APAT CN*R IRSA 3C20 lrlan 29 2003 Conforme

l\lercurio* mgll <0,0005 0,005 EPA7473 200i (') Conforme

Nichel" mgdl <0,04 APAT CNR |RSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Piombo* mgll <0,02 o) APAT Cl'lR IRSA 3020 IVan 29 2003 Conforme

Rame" mg/i <0,01 0,'1 APAT CNR iRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Selenio* mgil <0,005 0,03 APAT CNR IRSA 3020 Mar 29 2C03 i"! Conforme

Stagno mgil <0,04 APAT CNR |RSA 302C Man 29 2003 ("i Conforme

Zinco" mg/l 0,12 +l- A,01 0,5 APAT CtlR IRSA 302C Man 29 20C3 Conforme
Cianuri totaii CN- mgfl <0,05 n.a. 1 APAT cNR lRsA 4070 Man 29 2003 ()

Cl2 mgli <0,02 0,3 APAT CNR IRSA 4080 trlan 29 2003 (-)

ConforrYre

Cioro Attivo Libero Conforme

Solfuri S mgll <4,2 2 APAI CNR IRSA 4160 lVlaii 29 2003 {.) Conforme

Solfiti mg/l <0,1 2 APATCNRIRSA4150AMan292A03 (") Conforme

Soifati mgll 15 +l- 1 1 000 APAT CNR IRSA 4020 Man ?9 20c3 Conforne
Cloruri mg/l 19 1200 APAT CNR IRSA 402C Man 29 2003 Conforme

Fluoruri mgll A,7 +i-n1 12 APAT CNR iRSA 4020 Man 2A 2003 (.) Conforme

Fosforo totale P mg/l 0,4 +l- 4,1 10 APAT CNR IRSA 4110 42 Man 29 2003 (") Conforme

,Azoto ammoniacaie" NH-4mg/l 0,7 +l- 4,1
.15 

APAT Cl'lR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Conforme

Azolc nitr asc* N mg/r <0,05 n.a 0,6 APAT GNR IRSA 4O5O MAI] ZS ZOg3 confrlrme
onforyeAzeto nitrico" tt mglt <'l n.a. zt

-l
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Parametro U.M.
Valore

di prova
lncerlezza
di misura

D.Lgs {52106
V.L. pubblica

fognatura
Metodica Giudizio

Oli/grassi animali e vegetali mg/l <2 I t.a 40 APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 (") Conforme

ldrocarburi totali mgll 1,4 +l 0,1 10 APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003 (") Conforme

Fenoli mg/l <0,1 EPA 8041 A2OA7 + EPA 3510 C 1S36 C) Conforrne

Aldeidi mgll <0,01 n.a APAT CNR IRSA 5010 82 lr.4an 29 20031.) Conforme

Solventi organici aromatici mg/l <0,02 n.a 0,4 EPA 5030 B 1996 | EPA 8260 D 2A17 (; Conforme

Solventi organici azotati mg/l <0,01 n.a o, EPA 8c91 1e96 i) Conforme

Tensioattivi total i (rvreesreres) mg/l 0,8 +l- 4,1 APAT CNR IRSA 51 70 + 5180 Man 29 2003 (.) Conforme

Pesticidi fosforali mg/l <0,1 n.a 0,1 APAT CNR IRSA 5100 lt/lan 29 2003 (-) Conforme

Pestigldi totali C="I.r.. _!.0!
Aldrin mg/l <0,001 n.a. 0,01

lftl tljl_18!8j0eq Man 2e 2003 O ,
EPAe081 1996o

C0nforme

Conforme

Deildrin mgil <0,001 0,01 EPA 8081 1996(1n.a. Conforme

Endrin mgll <0,001 n.a 0,002 EPA 8081 1996(-) Conforme

lsodrin mg/l <0,001 0,002 EPA 8081 1996C) Conforme

Solventi clorurati mg/l <0,02 il.d EPA 5030 B 1996 + EPA 8260 D 2417 ft Conforme

Escherichia Coli llFa/1ai0nr <50 n.a 5000 APAT CNR IRSA 7030 A Man 29 2003 C) Conforme

Saggio di tossicitd aclta ok 28,0 +l- 2,1 80 APAT CNR |RSA 8o2o + 8040 + 8070 tvlan 2S 2oO3 (") cOnfOrme

I risultati ottenuti tengono conto della percentuale di recupero. Gli intervalli delle percentuali di recupero sono: ldrocarburi Totali 80-1 10olo, Fenoli (2-
clorofenolo; 2,4-diclorofenolo; 2,4,6{riclorofenolo; pentaclorofenolo; fenolo; o-metilfenolo; m-metilfenolo; p-metilfenolo; 2,6 diclorofenolo; 2,4
dimetilfenolo; +cloro-3metilfenolo; 2,4,5 triclorofenolo; 2,4,6,triclorofenalo) 75-124"/o, Aldeidi 75-120olo, Aldrin 7A-12Oo/o, Deildrin 70-12006, Endrin
7 A 4 2A"k, lsodrin 7 A- 1 2Aok, P estici d i fosf orati 7 a 4 2Q oh, P esticidi latafi 7 A - 1 20o/o.

ll campione esaminato, con stretto riferimento ai parametri su menzionati, rientra nei limiti fissati per scarichi in pubblica fognatura di cui alla Tabella
3 , allegato 5 degli allegati alla parte Ill del D.Lgs. 152106
lparametri contrassegnati da (.) si riferiscono alla Tabella 3, allegato 5 degli allegati alla parte lll del D.Lgs.'152106 scarico in corpo idrico
superficiale.
La riproduzione anche parziale del presente rapporto d consentita solo previa aularizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.[.
I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poichd al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato
indica la soglia di quantificazione.
I valori deil'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copeftura pari a2 corrispondente ad un livello di confidenza del
95oi. I dati riportati nel seguente Rappo(o di Prova si riferiscono esclt-tsivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventr"rali residui dei
campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un controcampione d conservato nel laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il

tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantitd e natura del campione lo permettono.
lmetodi contrassegnati da {.) non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Napoli,02/0412419

Ecosistem s.r.l.
Via Pravinciale delle Brecce 51 - 80147 Napa{i

TeL A*.5W2659 - Fax 081.5842562
E-m ai I : ufficiotecn ico@ eco si st e m srl. it
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Cliente
lndirizzo
Qrdine
Natura campione
Aspetto
Provenienza
Punto di prelievo
Campionamento del
Campionato da
Codice campione
Gonsegna in laboratorio
Esecuzione prove
Met. Campionamento

Laminazione Sottile S. p.A"

S.S. 87 Km 21 ,20A - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
Accettazione nostra offerta
Acqua di scarico
Chiara
Vs. stabilimento
Acque meteoriche -Pozzetto lato parcheggio a valle della depurazione
1St0u2a19
ns. Tecnico qualificato
LAX,1

'iuaa2u9
: lnizio:1 9|AU2A19 Fine.02/04120'l 9

: APAT CNR IRSA '1030 Man" 29 2003f)

Risultatl Analitici

Parametro U,M.
Valore

di prova
lncedezza di

misura

D.Lgs 152/06
V.L. pubblica

fognatirra
Metodica Giudizio

7,1pHpH +l- 4,1 qq_oq pf@t Conforme

Temperatura "C 22,4 +l- 1,2 APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 Conforme

Colore (dil. 1.20) n.p. dil 20 +l- APAT CNR IRSA 2020 A Marr 29 2003 (") Conforrne

Odore Non Mol. Non ir4ol. APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 (") Conforme

Malelta! slqEqlglL mgii Assenti n.a Assenti APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003 (") Conforme

mgi I 18,0 +l- 0,3 APAT Cl'iR IRSA 2090 Man 29 200iJ ConformeSolidi,sospesi totali
BODs 02 mg/l <5 n.a. APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 i) Conforme

coD Q2 mgll <'15 n.a. MANUALE ISPRA 11712014 Metodo 5135 (") Conforme

Alluminio mgll 0,54 +.t h A) APAT CNR IRSA 3020 [']an 29 2003 Conforme

Arsenico* mgll <0,04 0,5 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Bario mg/l <0,04 n.a APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 (.) Conforme

n.aBoro , mgll <0,04 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 (-) Conforme

Cadnrio" mgil <0,00''l It d 0,02 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Cromo totale* mg,'l 0,42 +/- 0,01 APAT CNR IRSA 3020 tt/an 29 2003 Conforme

Cromo VI* mg/l <0,01 n,a. n) APAT CNR |RSA 3150 C [,'1an 29 2003 (.) Conforme

Ferro mgil 0,17 +/- 0,01 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Manganese mgll 0,11 +/- 0,01 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Mercurio* mg/l <0,0005 0,005 EPA74732OA7 () Conforme

Nichei. mg/l <0,04 n.a. APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforrne

Piombo* mgll <0,02 n.a. n1 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Rame* mgil <0,01 ild 0,1 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Selenio* mgil <0,005 0,03 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 i) Conforme

Stagno mgil <0,04 APAT CNR IRSA 3020 Man 2920fi f) Conforme

Zinca* mgr'i <0,04 n.a. 0,5 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Cianuritotali CN'mg/l <0,05 n.a APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 (.) Conforme

Cloro Attivo Libero Cl2 mgll <0,02 n.a 0,3 APAT CNR IRSA 4080 Mdn 29 200-a (')

Solfuri S mg/l <0,2 n.a APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 (') Conforme

Solfiti mg/l <0,1 n.a APAT CIJR IRSA 4150 A tu1an 29 2003 (.) Conforme

Solfati mg/l 21 +l- 2 1 000 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 Conforme

Cloruri mglt 116,5 +l- 7,3 12CO APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 Conforme

Fluoruri mg/l 1,9 rl- v,l 12 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 (*) Conforme

Fosforo totale P mg/l 0,3 +/- 0,1 10 APAT CNR IRSA 41 10 42 Man 19 2003 l'; Gonforme

Azoto ammoniacale* NH.,mgil 0,2 +i-O1 15 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Conforme

Azoto n'tr0s0* Nimgll <0,05 n.a APAT CNR IRSA 1050 Man 29 2003 conforme

n.a

0,6

APAT CNR IRSA ConformeAzoto nitrico* N mgil <1

Ecosistem s,r,l.
Via Provinciale delle Brecce 51 - 8A147 Napoli

Tel. 081.5&42659 - Fax 081.5842582
E- m ai I : ufficiotec n ico@ eco siste m s rl. it

Conforme
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Clilgrassi animali e vegetali mgl <2 n.a. 40 APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 (-) Conforme
idrocarburi toiali mg/l <0,5 10 APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003 (-) Conforme

Farametro U.M.
Valore

di prova
lncertezza
di misura

D.Lqs 152/06

V.L. pubblica

fognaiura
Metodica Giudizio

Fenoli mgll <0,1 I t.a 1 EPA8041 Azrqt_El4g]!ryseq]-) Csnforn're

ConformeAlcieidi mgll <0,01 n.a 2 APAT CNR iRSA 5010 82 Man 29 2003(.)

Solventi organrci aromatici mgll <0,02 n.a. a,4 EPA 5030 B 1996 + EPA 8260 D 2017 f) Conforme
Srlvg@ qgqrylrq4gtati mg/l <0.01 n.a. 4,2 EPA Bo91 19s6 f) Conforme
Tensioattivi total i s,rnr.s*erasl mgll 0,5 +/-n1 4 APAT CNR IRSA 5170 + 5180 Man 2S 2003 C) Conforme
Festicidi fosforati mg/l <0,1 n.a. 0,1 APAT CI'JR IRSA 5100 tvlan 29 2003 i') Conforme
Pesticidi tOtali 4es"t. rosforati) nrgli <0,005 n.4. 0,05 APAT CNR IRSA 50s0 Man 29 2003 (-) Conforme
Aidrin mg/l <0,001 0,01 EPA8081 1996(-)n.a. Conforrne
Deildrin mgt <0,001 n.a, 0,01 EPA 8081 1996f) Conforme
E*lqlq mg/l <0,001 n.a. 0,042 EPA 8081 1ee6f) Conforme
lsodrin mg/l <0,001 0,002 EPA 8081 1996(')

2 EPA 5o3o B 1ss6 + EpA 8260 D2t17 {)
Conforme

SolveniiciArurati mgll <4,42 Conforme
Escherichia Coli qqloorl <50 n.a. 5000 Conforme
Saggio di iossicitA acuta 0h 6,0 +l. 0,5 80 APAT cNR 1RSA 8020 + 8040 + 8070 Man 29 2oo3 (") Conforme

lrisuitati ottenuti tengono conto della percentuale di recupero. Gli intervalli delle percentuali di recupero sono: ldrocarburi Totali B0-1 10o/o, Fenoli (2-
clorofenolo; 2,4-diclorofenolo; 2,4,6triclorofenolo; pentaclorofenolo; fenolo; o-metilfenolo; m-metilfenolo; p-metilfenolo; 2,6 diclorofenoio; 2,4
dimetilfenolo; 4-cloro-3metilfenolo; 2,4,5 triclorofenolo; 2,4,6,kiclorofenolo) 7542Aok, Aldeidi 75-12006, Aldrin 70-12oo/o, Deildrin 70-120Yo, Endrin
7A-l2Oola,lsodrin 70-12006, Pesticidi fosforati 70-12Ao/", Pesticidi totaliT0-120o/o.
ll campione esaminato, con stretto riferimento ai parametri su menzionati, rientra nei limiti fissati per scarichi in pubblica fognatura di cui aila Tabella
3 , allegato 5 degli allegati alla parte lll del D.Lgs. 15?106.
lparametri contrassegnati da (.) si riferiscono alla Tabelia 3, allegato 5 degli allegaii alla parte lll del D.Lgs. 152106 scarico in corpo idrico
superficiale.
La riproduzione anche parziale del pre$ente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.
I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poichd al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato
indica Ia soglia di quantificazione.
I valori dell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari aZ corrispondente ad un livello di confidenza del
9506. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamenie al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali residui dei
campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un controcampione E conservato nel laboratorio, se contrattualmente richiesto e per il
tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantitd e natura del campione Io permettono.
I metodi contrassegnati da {") non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN lSOllEC 17025.20A5.

Napoli,02/0412419

Eeosistem s.r.l.
Wa Provinciale delle Brecce 51 - 84147 Napoli

TeL A$.5842659- Fax AU 5842562
E- m ai I : uffi ciotecn ico@.eco si stem srl. it
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Aspetto
Provenienza
Punto di prelievo
Campionamento del
Camplonato da
Codice campione
consegna in laboratorio
Esecuzione prove
Met. Campionamento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,200 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accetlazione nostra offerta
: Acqua di scarico
:Chiara
: Vs. stabilimenio
: Acque meteoriche - Pozzetto lato sbozzatore a valle della depurazione
'. 17 t04/2019
: ns. Tecnico qualificato
: LAX1
:1710412019
'. lnizio:1710412019 Fine:07/05i2019
: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003(*)

Risultati Analitici

Parametro u. t\l.
Valore

dt prova
lncertezza di

misura Metodica Giudizio

pH pH 8,5
'c 15,6

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Temperatura
,- 0,1

+/. 0.9

5 5-9.5

35

Conforme

APAT CNR IRSA 21001van 29 2003 Contorme

Colore (dil. 1:20) n.p. dil. 20 APAT CNR IRSA 2020 A L/an 29 2003 (') conforme
Odore Non Mol. Non l\4o1. APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 (') Conforme

mg/l Assenti Assenii APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003 (') ConlormeMaleriali grossolani
Solidi sospqsi totali
BOD5

mg/l 3,0 +/-n1 200 APAT CNR IRSA 2090 i\ran 29 2003 Conforme

02 mg/i <5 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 (')

coD 02 mgll 22 +l 3 500 I\IANUALE ISPRA 11712014 lMelodo 5135 (")

Conforme

Conforme

Alluminio mg/l 0,06 +l 0,01 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme
Arsenico" mg/l <0,04 na 0.5 APAT CNR IRSA 3020lvlan 29 2003 Conforme

Bario mg/l <0,04 n.a. APAT CNR IRSA 3020lllan 29 2003 (') Conforme
Boro mgll 0,06 +l 0 01 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 (') Conforme
Cadmio* mg/l <0,001 n.a. O,02 APAT CNR ]RSA 3020lMan 29 2003 Conforme
Cromo totale* mgll <0,01 APAT CNR iRSA 3020lvlan 29 2003 Conforme

Cromo Vl*
Fe rro

mg/l <0,01 na 0,2 APAT CNR IRSA 3150 C ftnan 29 2003 (') Conforme

mg/l 0,38 +/- 0,01 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Gonforme

Manganese mg/l 0,16 +/. 0,0'l APAT CNR IRSA 3O2O M3n 29 2OO3 Conforme

l\,4 e TCU rio* mg/l <0,0005 n.a. EPA7473 2OA7 (\0,005 Conforme
Nichel* mg/l <0,04 APAT CNR IRSA 3020 [Ian 29 2003 Conforme
Piombo* mg/l <0,02 n.4. 4,2

0,1

Conforme

Rame* mg/l <0,01 na. APAT CNR IRSA 3020lMan 29 2003 Conforme
Selenio* mg/l <0,005 0.03 APAT CNR IRSA 3020lrlan 29 2003 (') Conforme
tlqgtro
Zinco*

mg/l <0,04 4il] qE l!!4!0r9 r/4 conforme
mq/l <0,04 0,s APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Contorme

cianuri totali CN mgi I <0,05

cl2 mg/l <0,02
n.a.

n.a.

APAT CNR IRSA 4070 !\lan 29 2003 (') Conforme

Cloro Attivo Libero 0,3 APAT cNR IRSA 4080 Man 29 2003 (")

Solfuri S mg/l <O,2 n.a APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 (') Conforme

Solfiti mg/l <0,1 n.a APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003 (') Conforme

Solfati mg/l 25 +t- 2 1000 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

12OO APAT CNR IRSA 4020 Ma. 29 2003

Conforme

Cloruri mg/l 166 +l- 10 Conforme

Fluoruri mg/l 1,5 +l 0.1 12 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 (') Conforme
Fosforo totale P mg/l <0,2 10 APAT CNR IRSA 4110 42 Man 29 2003 (') Conforme

NH'qmg./ 0,3 +l 0,1 15 APAT CNR IRSA 4030 42 Man 29 2003 ConformeAzoto ammoniacale*
Azolo nitroso* N mg/l <0,05 0,6 APAT CNR lRSA 4050 Man 29 2003 Conforme

Azoto nitrico- u ?{) APAT CNR IRSA 4Q2qi,tdu*q2003

7(??,,.IEN.
n.4.

Ecosistem s.r.l.
Va Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

TeL 081.5842659 - Fax 081.5842562
E-h ai I : ufficiotecnico@eco si ste m srl. it

#:F;' A"lp\-7\ o7{,io
Dr. R

<_u r w),

Conrorme

APAI CNR IRSA 3020 fi,lan 29 2003

n.a

n.a.

na
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Parametro U. M].
Valore

di prova
lncertezza
dimisura lvletodica Giudizio

Oli/grassi animali e vegetali mg/l <2 na 4A APAT CNR IRSA 5160 A1 [,i]an 29 2003 (') Conforme
ldrocarburi totali mg/l 1,6 +l- 0,1 APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003 (') Conforme
Fenoli - ms/l <0,1 n.a. ._l_,. -. .. -F_fA i!J1.A r!9r'l!41!19 ! lxr6 (*) conforme

mg/l <0,00'l n.a 0,01 EPA8081 1996C)

mg/l <0,01 n.a. 2 APAT CNR IRSA5O1O 82 [,4an 2s 2003(t) Conforme
Solventi Organioi aromatici lgL <0102 n.a. 0,4 EpA s03o B t9e6 + EpA 8260) 2o1t (.) Conforme
Solventi organici azotati mg/l <0,0'l n.a. O,z EpA80e1 iee6o Conforme
fenSiOattiVi tOtati ^,""'.*. mg4 <0.1 n.a. 4 ApArcNR|RSA5trO+5r80rMan292003(1 ionformelcllsluattlvl tutall {r'trlBAS+BLcq mgl <0,1 n.a. 4 APATCNRIRSA51To+5180[Ian292003O Conrorme
Pesticidi fosforati mg/t <0,1 n.a. 0,1 AparcNRtRsAslooMan2s2oo3(1 conlorme

Aldeidi

Pesticidi tqlali tescr. rosrorarit I!s4 . :O:g09 L1 r,o! A soso Man 2s 2003 (l
Aldrin mo/l <0.ool n 3 0 01 FpA a0a1 1qq6/*\

Conforme

Conforme
Deildrm :-;@
Endrin mg/l <0,001 0,002 EPA 8081 1996C)

Conforme

Conforme
lsodrin
Solventi clorurati

mgl <0,001

mg/l <0,02
0,002 EPA 8081 1SS6C) Conforme

EPA s030 B 1996 + EPA 8260 D 2017 C) Conlorme
Escherichia Coli <50 5000 APAT CNR IRSA 7030 A Man 29 2003 (") Conforme
sqsgp ql lllglcitq aculq yo 29,0 +l 2.1 APATCNR |RSA 8o2o + ao4o + 8o7o Man 29 2oO3 (l conforme80

I risultatiottenutitengono conto della percentuaie di recupero. Gli intervalli delle percentuali di recupero sonoi ldrocarburiTotali 80,1100,6, Fenoli (2-
clorofenolo; 2,4-diclorofenolo; 2,4,6-triclorofenolo, penlaclorofenolo; fenoloi o-metilfenoio; m metilfenolo, p-rnetilfenolo; 2,6 diclorofenolo; 2,4
dimetilfenolo: 4-cloro-3metilfenolo; 2,4,5 triclorofenolo, 2,4,6,triclorolenolo) 75120%, Aldeidi 75-120ok, Aldtin 70,120%, Deildrin 7O-\2Ook Endtin
70-12006, lsodrin 70-120%, Pesticidi fosforati 7O-120ak. Pesticidi totali 70-1200,6
ll campione esaminato, con stretto rlferimento ai parametri su menzionatl, rientra nei limiti fissati per scarichi in pubblica fognatura di cui alta Tabella
3, allegalo 5 degli al{egati alla parte lll del D.Lgs. 15206.
I parametri contrassegnati da (') si riferiscono alla 'fabella 3, allegato 5 degli allegati alla parte lll del D.Lgs. 15206 scarico in corpo idrlco
superficiale.
La riproduziohe anche parziale delpresente rapporto a consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.
I valoridi prova con ilsimbolo "<" lndicano valori non misurabili poichd al di sotto della soglia diquantificazione, il numero successivar.ente riportato
indlca la sogJia di quantificazione.
I vaiori dell'incedezza sono riieriti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del
950,6. ldati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. GIi eveniuali residui dei
campioni utilizzaiisono smaliitisecondo la normativa vigente. Un conhocampione a conservato nel laboralorio, se contratiualmente richiesto e per il
tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione lo permeitono.
1 melodi contrassegnati da (*) non sono accreditaii aisensidella norma UNt CEt EN tSO/tEC 17025:2005.

Napoli,08/05/2019
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Rapporto di Prova
n'0609/19

LAB NO 0752
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Cliente
lndirizzo
Ordine
Natura campione
Aspetto
Prcvenienza
Punto di prelievo
Campionamento del
Campionato da
Codice campione
Consegna in laboratorio
Esecuzione prove
Met. Gampionamento

: Laminazione $ottile $.p.A.
: S.S. 87 Km 21 ,2A0 - ilAZA $. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
:Acqua di scarico
: Chiara
: Vs. stabilimento
: Pozzetto finale scarico industriale - Lato parcheggio
'.1S|AU2A19

: ns. Tecnico qualificato
:LAX4
t9ta3l2a19
: lnizio:1910312019 Fine:0210412019
: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003n

Risultati Analitici

Pararnetro U.M.
Valore

di prova
lncertezza di

rnisura

D,Lgs 15206
V.L. pubb,ica

fognatum
Metodica Giudizio

7,2pHpH +/- 11 1 5.5-9.5 APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003 Conforme

Temperatura 24,4 +l- 1,4 35 APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 Conforme

Colore idil. 1:20) n.p. dil ?a 40 APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 o Conforme

Odore i\on Moi. Flon Mol. AFAT CNR IRSA 2050 
'ri1an 

29 2003 (1 Conforme

Materiali grossolani i"ligrl Assenti n.a. Assenti A.PAT CNR IRSA 2090 ivail 29 2003 (') Conforme

solidi sgslgilt-o_1di mg/l 10,0 +l- fi2 204 APAT CNR IRSA 2090 f\,1an 29 2003 Conforme

BODs A2 mgfi 43 254 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 (-) Conforme

COD 02 mg/l 79 +l.I 500 t\4Ai'JUALE ISPRA 117/2c14 lr,letodo 5135 (") Conforme

Alluminio mg/l 0,19 +/- 0,01 2 APA-| CNR iRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Arsenico* mgll <0,04 n.a. 0,5 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Bario mgil <0,04 n.a. - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 (") Conforme

Boro mgll <0,04 n.a. APAT CNR IRSA 3C20 Man 29 2003 (") Conforme

Cadrnio* mgii <0,00'1 n.a. nn, APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 e onforrne

Cromo iotale* mg/l 0,03 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Cromo Vl* mg/l <0,01 il.d. 0,2 APAT CNR iRSA 3150 C Man 29 2003 (-) Conforme

Ferro mgll 0,50 +l- 0,01 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 C0nfonne

Manganese mgll 0,40 +l- A,O2 APAT CNR lRsA 3020 I'fan 29 20C3 Conforrne

Mercurio* mgll <0,0005 0,005 EPA 7473 2oo7 C) Conforme

Nichel* [gt__10-,.0-1 n.a APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Piombo* mg/i <0,02 n.a tt / APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Rame" nrg/l <0,01 0,'l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

Selenio" mg/l <0,005 0,03 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 f) Conforme

Stagno mg/i <0,04 n.a. APAT CNR IRSA 3020 Man 23 2003 (') Conforme

Zinco" rngil <0,04 0,5 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme
Cianuritoiair CN-mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 lvlan 29 2003 n Conforme

Cioro Aitivo Libero Ci2 mgll <4,02 0,3 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 (") Conforme

Solfuri S mgil <0,2 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 (-) Conforme

Solfiti mg/l <0,1 APAT CNIR IRSA 4150 A Man 29 2003 f) Conforrne

$oifati 148 +/- O

+l- 3

1 000 APAT CN*R IRSA 4020 Man 29 2003

1200 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Gonforme

ConforrneCloruri 49mg/l

Fluoruri mg/l 4,5 +l- 0,3 12 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 n Conforme

Fosforo totale P mgll 0,5 *L 4,1 10 APAT CNR |RSA 41 1 0 A2 Man 29 2003 (") *onforme
Azoto amnroniacaie* NH-4mgll 1,3 +l- 8,2 15 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Conforrne

Az0t0 nitrclso- N mgli <0,05 0,5 APAT CNR lRg,A 4050 l"4an 29 2003 Conforftre

Azoto nitrico* N mg/l <1 n.a. 20 APAT CNR rRsArq&MftEft Conforme

aqfi*}l^}
Ecosistem s.r.l.

Wa Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli
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Pararnetro U.M.
Valore

di prcva
lncertezza
di rnisura

9.Lgs 152106

V.L. plbblica
fognatuE

Metodica Giudizio

Oliigrassi animali e vegetali ms/l <2 40 APAT CNR IRSA 5'160 A1 Man 29 2003 (-)n.a Conforme

ldrocarburi totali mg/l ("') +l-fi1 10 APAT CNR IRSA5160 Man 29 2003 (') Gonforme

Fenoli mg/i <0,1 tl_d. EPA 804'1 A 2007 + EPA 3510 C 1996 f) C-onforrne

Aldeidi mgil <0,01 il.d APAT CNR IRSA 5010 E2 Man 29 2003(*) Conforme

Solventi organici aromatici mgll <a,Az 0,4 EPA 503C B 1 e96 + EPA 8260 D 201 7 {-)n.a. Conforme

Solventi organici azotati mg/l <0,01 n.a. 4,2 EPA 8091 1996 C) Conforme

Tensioattivi total i (Nrers'eres) mg/l 1,8 +l- O,2 APAT CNR IRSA 51 70 + 5180 Man 29 2003 (,) Conforme

Pesticidi fosforati mg/l <0,1 0,1 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 (-) Conforme

Festicidi tataii 1esct. fosforaii) mg/i <0,005 0,05 APAT CNR IRSA 5090 ivlan 29 2003 i') Conforme

Aldrin mgll <0,001 0,01 EPA8081 1996r) Conforme

Dellririn mgll <0,001 n.a. 0,01 EPA8081 1996() Conforme

n.a.Endrin mqil <0,00'i t1,002 EPA8081 19961") Conforme

lsodrin mg,/l <0,001 0,c,02 EPA8081 1S96fi Conforme

Solventi ciorurati mgll <0,02 I I-d. EPA 5030 B 19gG + EPA 8260 D 201 7 (") Cenforme

Escheriehia Coli uFC/TOonrr 2000 +l- 116 qAflN APAT CNR IRSA 7030 A Man 29 2003 f) Conforme

Saggio di tossiciti acuta ot 41,4 +/- 3,0 80 APAT CNR |RSA 8020 + 8040 + B07o Man 29 2003 r) cOnfOrme

i risultati ottenuti tengono conto della percentuale cii recupero. Gli intervalli delle percentuali di recupero sono: ldrocarburi Totali B0-1 100/6, Fenoli (2-

clorofenolo; 2,4-diclorofenolo; 2,4,6{riclorofenolo; pentaclorofenolo; fenolo; o-metilfenolo; m-metilfenolo; p-metilfenolo; 2,6 diclorofenolo; 2,4
dimetilfenolo; 4-cloro-3metilfenolo; 2,4,5 triclorofenolo; 2,4,6,triclorofenalo)75-12Ao/o, Aldeidi 75-120%, Aldrin 7O-12OYo, Deildrin 70-12006, Endrin
7O-lZOYo,lsodrin 70-120olo, Pe$ticidi fosforati 7O-12Ook, Pesticidi totali7A420ok.
ll campione esaminato, con stretto riferimento ai parametri su menzionati, rientra nei limiti fls$ati per scarichi in pubblica fognatura di cui alla Tabella
3 , allegato 5 degli allegati alla pade lll del D.Lgs. 152146.
lparametri contrassegnati da (.) si riferiscono alla Tabella 3, allegato 5 degli allegati alla parte lll del D.Lgs. 152/06 scarico in corpo idrico
superficiale.
La riproduzione anche parziale del presenie rapporlo d consentita solo previa autorizzazione del Laboratorio Ecosistem S.r.l.

I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poich6 al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente ripodato
indica la soglia di quantificazione.
lvalori dell'incerlezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura paria2 corrispondente ad un livello di confidenza del
9506. I dati riportati nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Gli eventuali residui dei

campioni utilizzati sono smaltiii secondo la normativa vigente. Un controcampione 6 conservato nel laboratorio, se conkattualmente richiesto e per il
tempo concordato, salvo diverse indicazionr e se quantitA e natura del campione lo permettono.
I metodi contrassegnati da (*) non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17O25:2O45.

Napoli,02i04l2A19

tr[.*-;v-(;ltil:]
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LAB NO 0752

Pag. l di 2

Cliente
lndirizzo
Ordlne
Natura campione
Aspetto
Provenienza
Punto di prelievo
Gampionamento del
Campionato da
Codice campione
Consegna in laboratori0
Esecuzione prove
Met. Campionamento

: Laminazione Sottile S.p.A.
: S.S. 87 Km 21,244 - 81020 S. Marco Evangelista (CE)
: Accettazione nostra offerta
:Acqua di scarico
: Chiara
: Vs. stabilimento
: Pozzetto finale scarico industriale - Lato portineria
:19/0312019
: ns. Tecnico qualificato
:LAXS
19t43t2019
: lnizio:1WAUZA19 Fine:AZlANZA19
:APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003$

Risultati Analitici

Parametro U.M.
Val0re

di prova
lncertezza di

misura

O.Lgs l52IAo
V.L. pubblica

fognatL[a
Metodica Giudizio

6,8 +l-41 5.5-9.5 APAT CNR IRSA 2CE0 I'vlan 29 2003 Conforrne

Temperatura 23,8 +l- 1,3 35 APAT CNR IRSA 2100 lvlan 29 2003 Conforme

Coiore (dil. 1:20i n.p. dil. 2g APAT CNR IRSA 2020 A Man 2s 2003 f) Conforme

Odore Non Mol. Non Mol. APAT CNR IRSA 2050 Man 29 20C3 (-) Gonforme

Materiali gr"ossolani mg/l Assenti Assenti APAT CNR IRSA 2090 i;lan 29 2003 i") Conforme

Solidi sospesi totali mgll 77,A +/- 1,a APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003 Gcnforme

BCDs O2 mg/l 64 APAT CNR IRSA 5120 [4an 29 2003 (') Conforrne

coD 02 mg/l 147 +l- 15 I1IANUALE ISPRA 117i2014 tuletocio 5135 i-) Conforme

Alluminio mg/l 0,92 +l- O OA. APAT CNR IRSA 3020 i\4an 29 2003 Conforme

Arsenico* mgfi <0,04 0,5 APAT CNR IRSA 3020 tu1an 29 2003 Conforme

Bario mg/l 0,06 +/- 0,01 APAT CNR iRSA 3020 lv,ian 29 2003 (*: Conforme

Boro mgll <0,04 n.a. ,APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 (") Csnforme
Cacimio* mgil <0,001 0,02 APAT CNR |RSA 3020 tuian 29 2003 Conforme

Cromo totaie- mg/i 0,41 +/. 0,04 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conform*
Cromo Vl* mgll <0,01 tt a. APAT CNR |RSA 3150 C Man 29 2003 (-) Conforme

Ferro mg/l 3,80 +/- 0,08 APAT Cl'.iR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

l\llanganese mg/l 0,65 +l' 0,03 APAT CNR IRSA 3020 lvlan 29 2003 Conforme

Mercurio- mgil <0,0005 n.a. 0,005 EPA 7473 2oo7 C) Conforrne

Nichel* mgll <0,04 n.a. APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforrne

Piombc* mg/l 0,02 +r- 0,01 n) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme

mg/l 0,05 +/- O Oi 0,1 APAT CNR IRSA 3020 lvlan 29 2003 ConformeRame*
SeliliAt- mgil <0,005 UUJ APAT CNR IRSA 302C Man 29 2003 (*) Conforme

Stagno mgll <0,04 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 ("1 Conforme

Zinco* mg/l 0,16 +l- 0,01 0.5 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 Conforme
Cianuri totali CN*- mgil <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 (-) Conforme

Cioro Attivo Libero C!2 mgil <0,02 n.a 0,3 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 (") Conforme

Solfuri S mg/l <0,2 ri. a. APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 (-) Conforme

Solfiti mgll <0,1 n.a. APAT Cl.lR {RSA 4150 A Man 29 2003 (t) Conforrne

Soifeti 24mg/l +l- 2 I OOO APAT CNR IRSA 4O2O Man 29 2OC3 Conforme

Cloruri mg/i 61 +l- 4 1200 AFAT CNR IRSA4020 Man 29 2003 Conforrne

Fluoruri mg/l 1,2 +l- 8,1 12 APAT CNR IRSA 4020 ivlan 29 ?0C3 (") Conforfile

Fosforo totale P mg/l 1,S +l- fi2 10 APAT CNR IRSA 4110 42 Man 29 2003 (.) Conforme

Azoto ammoniacale* NH-4mgil 6,1 +l 0,6 APP.T CNR IRSA 4030 A2 fvlal 29 2003 Conforme

Azoio nitioso" N mgr] <Q,05 APAT CNR IRSA 405G iJlan 29 2003 Conforrne

ConforrneAzoto nitricon N mgil AFAT CNR IRSA

Ecosrsfem s.r.L
Via Provinciale delle Brecce 51 - 80147 Napoli

Tel. A81. 5842659 - Fax 081. 5842562
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Oli/grassi animali e vegetali mg/l Jn\4 APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 (")

Pag.2 di 2

Conforrne

Farametro u. t/I"
Valore

di prova
lncertezza
di misura

O.Lgs 152i08

fognatura
Metodica Giudizio

lrlrocarburi totali mg/l 8,9 +/- 0,5 10 APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003 (-) Conforme

Fenoli mg/l <0,1 n.a EPA8041 A2OA7 + EPA 3510 c 1996 f) Conforme

Aldeidi mgll <0,01 I l.d. ApAl'CNIR iRSA 5010 82 l'llan 29 200-?1"i Conforme

SoIventi organici-aromatici mgll <9,02 o,4 EPA 5030 B 1996 + EFA 8260 D 2A17 (.) Conforme

Solventi organici azotati mgfi <0,01 n.a. A) EPA8091 1s96 C) Conforme

Tensioattivi totali lrvens*ernsy mg/l 't,8 +l- O2 APAT CNR IRSA 5170 + 5180 Man 29zAffi f) Conforme

Pesticidi fosfarati rng/l <0,1 n.a nl APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 (.) C0fiforme

Pesticidi totali ies.,t rosicrati) mgll <0,005 0,05 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 (-) Conforme

Aldrin mg/l <0,001 0,01 EPA8081 1S96r)

Deildrin mg/l <0,00't 0,01 EPA8081 1996(-)n.a. Conforme

Endrin mg/l <0,001 0,002 EPA8081 1996C) Conforme

!sodrin mgll <0,001 0,002 EPA8081 1ee6c) Conforme

-sotventl 

Ctorurati mg/l <0,02 n.a EPA 5030 B 19gG + EPA 8260 D 201 7 () Conforme

Escherichia Ccli r-rFCrloomr 3645 rt- zt z 5000 APAT CNR IRSA 7030 A Man 29 2003 C) C0nforrne

Saggio di iossicita acuta lo 40,0 +l- 2,9 APAT CNR IRSA 8020 + 8040 + 8070 Man 29 2003 (*) cOnfOrme

I risuliati ottenuti tengono conto della percentuale di recupero. Gli intervalli delle percentuali di recupero sono: ldt'ocarburi Totali 80-1 '1006, Fenoli (2-
clorofenolo; 2,4-diclorofenolo; 2,4,6-triclorofenolo; pentaclorofenolo; fenolo; o-metilfenolo; m-metilfenolo; p-metilfenolo; 2,6 diclorofenolo; 2,4
dimetilfenolo; 4-cloro-3metilfenolo; 2,4,5 triclorofenolo, 2,4,O,triclorofenolo) 75-120o/o, Aldeidi 75-1200,6, Aldrin 70-12QYo, Deildrin 70-120olo, Endrin
70-120!a,lsodrin 70-120%, Pesticidi fosforati 7O-12Oo/o, Pesticidi taIaliTO-121ok.
ll campione esaminato, con stretto riferimento ai parametri su menzionati, rientra nei limiti fissati per searichi in pubblica iognatura di cui alla Tabella
3 , allegato 5 degli allegati alla parte lll del D.Lgs. 152146.
Iparametri contrassegnati da (.) si riferlscono alla Tabella 3, allegato 5 degli allegati alla parte lll del D.Lgs. 152/06 scarico in corpo idrico
superficiale.
La riproduzione anche parziale del presente rapporto d consentita solo previa autorizzazione del Laboraiorio Ecosistem S.r.l.
I valori di prova con il simbolo "<" indicano valori non misurabili poicho al di sotto della soglia di quantificazione; il numero successivamente riportato
indica la soglia di quantiflcazione.
lvalori dell'incertezza sono riferiti all'incertezza estesa considerando un fattore di copertura pari a2 conispondente ad un livello di confidenza del
95oi. I dati riportati nel seguenie Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alie prove. Gli eventuali residui dei
campioni utilizzati sono smaltiti secondo la normativa vigente. Un controcampione d conservato nel laboratorio, se conkattualmente richiesto e per ii

tempo concordato, salvo diverse indicazioni e se quantiti e natura del campione lo permettono.
lmetodi contrassegnati da (.) non sono accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN lsOilEC 17025:2005.

Napoli,02104l2O19
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